
Nº de famílias: Setor:

Data: Ramal(is):

RESERV. INICIAL FINAL P/ 100m TOTAL DN (mm) PN (mca)

1 1 74,34 390,00 377,26 376,30 0,96 92 184.000 5,20 3,87 13,70 -2,91 50 40

2 396,73 390,00 376,30 366,83 9,47 92 184.000 5,20 20,63 23,17 -14,07 50 40

3 272,94 390,00 366,83 354,68 12,15 8 16.000 0,07 0,19 35,32 -2,11 50 40

4 446,82 390,00 354,68 330,76 23,92 1 2.000 59,24 21,81 50 60

5 146,19 390,00 354,68 349,49 5,19 4 8.000 40,51 3,08 50 60

6 623,19 390,00 349,49 365,42 -15,93 4 8.000 24,58 -12,85 50 40

7 145,42 390,00 376,30 374,95 1,35 92 184.000 5,20 7,56 15,05 -9,12 50 40

8 92,65 390,00 374,95 373,57 1,38 92 184.000 5,20 4,82 16,43 -12,56 50 40

9 212,36 390,00 373,57 369,10 4,47 5 10.000 20,90 -8,09 50 40

10 502,06 390,00 369,10 369,18 -0,08 3 6.000 20,82 -8,17 50 40

11 160,00 390,00 374,95 374,00 0,95 2 4.000 16,00 -8,17 50 40
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